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Представлено спрощену структурну схему системи електроживлення з дизель-генератором, процеси в якому описуються 
системою рівнянь Парка-Горева. Наведено структурні схеми та передаточні функції дизель-генератора в областях низь-
ких, середніх та високих частот. Показано, що представлення дизель-генератора окремими моделями у зазначених облас-
тях частот дозволяє знизити порядок рівнянь вихідної моделі та визначити відповідні умови стійкості за спрощеними 
співвідношеннями.  Бібл. 5, рис. 2. 
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Вступ. Особливість сучасного етапу розвитку електроенергетичного комплексу України полягає у мас-
штабному впровадженні систем розподіленої генерації з відновлюваними джерелами енергії, що забезпечує на-
дійне, безперебійне та кероване споживачем електропостачання [1]. Для ефективної роботи розподілених сис-
тем електроживлення, окрім мінімізації втрат енергії, забезпечення відбору максимальної енергії від відновлю-
ваних джерел та відповідних параметрів якості напруги на навантаженні, необхідно також забезпечити стій-
кість їхньої роботи. Системи, що розглядаються, є суттєво нелінійними, однак за умови незначних збурень до-
цільно здійснювати їхню лінеаризацію, що дозволить отримати необхідні умови стійкості систем у малому за 
спрощеними співвідношеннями. 
Високий порядок рівнянь, що описують роботу дизель-генератора як однієї з основних складових час-
тин системи електроживлення, режим роботи якого визначає параметри напруги на навантаженні та режими 
роботи відновлюваних джерел, значна кількість ланок зворотного зв’язку в колах окремих генераторів та наяв-
ність зворотних зв’язків загальної розподіленої системи обумовлюють високий порядок математичної моделі, 
що ускладнює отримання простих умов стійкості. Тому метою роботи є розробка спрощеної методики розраху-
нку умов стійкості системи електроживлення з дизель-генератором за рахунок побудови окремих моделей 
більш низьких порядків для конкретних частотних областей. Такий підхід дозволяє значно зменшити порядок 
загальної системи рівнянь та отримати прозорі умови стійкості. 
 Математична модель дизель-генератора. Спрощену схему системи електроживлення на основі ди-
зель-генератора (ДГ), в якій споживання енергії відбувається на постійному струмі, зображено на рис. 1, де по-
значено: , , , , ,a b c a b cR R R L L L – активні опори та індуктивності фазних обмоток статора синхронного генератора 
(СГ); VD1-VD6 – вентилі трифазного випрямляча (В); ,H HR L  – активний опір та індуктивність навантаження; 
РОЗ – регулятор обмотки збудження; ДН, ДС – датчики напруги та струму; U*I – датчик потужності. Наведена 
схема має два канали зворотного зв’язку: за потужністю на валу дизельного двигуна (ДД) та за напругою обмо-
тки збудження. Передатні функції по кожному з каналів визначаються наступним чином: 
1( ) ( ) ( )H mW p U р рξ ξ= Μ  – передатна функція вихідної напруги на навантаженні до вхідного моменту на валу 
дизельного двигуна; 2 ( ) ( ) ( )H fW p U р U рξ ξ=  – передатна функція вихідної напруги на навантаженні до вхідної 
напруги обмотки збудження. Оскільки РОЗ працює в кілогерцовому частотному діапазоні, стала часу ДД знач-
но більша за період комутації вентилів, а керування як по першому, так і по другому каналу здійснюється за 
вихідною напругою випрям-
ляча, який у системі предста-
вляється безінерційною лан-
кою з передатною функцією   
    ( ) ( )B B B BW p K W p K= =  [2].    
        Для лінеаризації рівнянь 
Парка-Горева [3], що опису-
ють роботу синхронного ге-
нератора з обмоткою збуд-
ження, робляться наступні 
припущення: 
1) електромагнітні перехідні 
процеси в мережі відсутні; 
2) відсутня несиметрія фаз-
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них струмів та напруг; 3) процеси в демпферних обмотках не враховуються. Оскільки досліджується стійкість у 
малому, здійснюється перехід до системи рівнянь зі змінними 0 ,d d d ξψ ψ ψ= +  0 ,q q qξψ ψ ψ= +  
0 ,f f f ξψ ψ ψ= +  0 ,d d du u u ξ= +  0q q qu u u ξ= + , 0f f fu u u ξ= + , 0 ξω ω ω= + , 0кр кр крM M M ξ= + , де 
0dψ , 0qψ , 0fψ , 0du , 0qu , 0fu , 0ω , 0крM  – значення потокозчеплень, напруги, частоти та крутного моменту, що 
відповідають певному конкретному усталеному режиму роботи, і входять до рівнянь як постійні коефіцієнти 
при відомих величинах струмів генератора 
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де dξψ , qξψ  – прирости потокозчеплення по поздовжній та поперечній вісям; f ξψ  – приріст потокозчеплення 
обмотки збудження; ξω  – приріст частоти обертання; du ξ , qu ξ  – прирости напруги статора по поздовжній та 
поперечній вісям; r , fr  – активний опір обмотки статора та обмотки збудження; , ,d q fL L L  – індуктивності 
обмотки статора по поздовжній та поперечній вісям та обмотки збудження; adL  – взаємна індуктивність будь-
якої пари контурів по поздовжній вісі; J – момент інерції СГ; Lξ  – приріст моменту імпульсу СГ; mM  – мо-
мент ДД; крM ξ  – приріст крутного моменту, що діє на ротор СГ; τ  – механічна стала ДГ. 
Стійкість двоконтурної системи дизель-генератора. Для більшості лінійних моделей синхронних 
генераторів корені характеристичного рівняння передатної функції знаходяться у явно виражених областях ни-
зьких (повільний перехідний процес у механічній частині дизельного двигуна), середніх та високих частот 
(швидкий перехідний процес в обмотці збудження) [4, 5]. Так, для синхронного генератора типу ECO 3-1 L/4 
фірми Mecc Alte Spa корені характеристичного рівняння приймають наступні значення: 1 0,5p = − , 2 2,869p = − , 
3,4 6,824 318,145p j= − ± , 5 244,199p = − . Це дозволяє перейти до більш спрощених передатних функцій, які від-
повідають окремим областям частот, що в декілька разів скорочує трудомісткість розрахунків. Структурні схе-
ми дизель-генератора в областях низьких та високих частот наведено на рис. 2, а, б. Наявність демпферної об-
мотки в синхронних генераторах забезпечує затухання коливань ротора, які виникають у перехідних процесах в 
області середніх частот при різких змінах режиму роботи. 
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В області низьких частот дизель-генератор представляється моделлю першого порядку з елементом 
запізнення, який визначається механічною системою подачі палива, що погіршує умови стійкості. Система ди-
зельний двигун−синхронний генератор з передатною функцією ( )1 1 1( ) 1 pДГ ДГ ДГW p K T p e τ−⎡ ⎤= + ⋅⎣ ⎦ , де 1ДГK , 
1ДГT  – еквівалентний коефіцієнт підсилення та стала часу дизель-генератора в області низьких частот; τ  – ве-
личина запізнення, яка буде стійкою за умови, що крτ τ< , де крτ  – величина критичного запізнення, 
( )2 21 1 1arctg 1 1кр ДГ ДГ ДГT K Kτ π⎡ ⎤= − − −⎢ ⎥⎣ ⎦ . 
В області високих частот керування у колі обмотки збудження здійснюється за допомогою ШІП, який 
представляється ланкою з передатною функцією ( )ШW p , безінерційною ланкою з коефіцієнтом підсилення ШK  
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та елементом запізнення. Умова стійкості дизель-генератора з передавальною функцією 
( )2 2 2( ) 1ДГ ДГ ДГW p K T p= + , де 2ДГK , 2ДГT  – еквівалентний коефіцієнт підсилення та стала часу дизель-гене-
ратора в області високих частот, має вигляд: ( )2 2 LДГ СT τ τ∗< + , де HL ШL Kτ τ∗ =  – приведена стала часу пере-
хідного процесу в RL-контурі ШІП; HL HL Rτ =  – стала часу перехідного процесу в RНL-контурі; С HCRτ =  – 
стала часу перехідного процесу у RC-контурі перетворювача. Тобто для стійкості дизель-генератора в області 
високих частот необхідно, щоб період комутації ШІП був менший за подвійну суму сталих часу Lτ∗  та Cτ . 
Висновок. Таким чином, представлення дизель-генератора окремими моделями в областях низьких та 
високих частот дозволяє отримати більш прості вирази для умов стійкості системи електроживлення за рахунок 
зниження порядку рівнянь вихідної моделі з п’ятого до другого та третього. 
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Представлена упрощенная структурная схема системы электропитания с дизель-генератором, процессы в ко-
тором описываются системой уравнений Парка-Горева. Приведены структурные схемы и передаточные функ-
ции дизель-генератора в областях низких, средних и высоких частот. Показано, что представление дизель-
генератора отдельными моделями в указанных областях частот позволяет снизить порядок уравнений исходной 
модели и определить соответствующие условия устойчивости по упрощенным соотношениям.  Библ. 5, рис. 2. 
Ключевые слова: система электропитания, распределенная генерация, дизель-генератор, устойчивость. 
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The simplified block diagram of power supply circuit with diesel generator, processes in which are described with 
processes the Park-Gorev equations is given. The block diagrams and transfer functions of the diesel generator in the 
low, medium and high frequency ranges are given. The conditions of stability of a diesel generator as part of the power 
supply system with distributed generation are studied. It is shown that the diesel generator presentation with separate 
models in the indicated frequency ranges reduces the order of the original model equations and allows defining corre-
sponding stability conditions with simplified ratios.  References 5, figures 2. 
Keywords: power supply system, distributed generation, diesel generator, stability. 
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